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LABOR
Gemeinde Weilbach bei Lofer— Salzburg, 19.12.2023
5093 WeiRbach b. Lofer EINGEGANGEN Projekt F002 1 001 05
Dipl.-Ing. Franz Seyringer
2 7 DEZ. 2[]23 Vertgiler: 1-fach Auftraggeber
Gemeindeamt
5093 WeiRbach
Trinkwasseruntersuchung
Auftraggeber:  Gemeinde WeilRbach bei Lofer
5093 WeilRbach b. Lofer
Anlage: GD Weillbach TWA, Weiltbach b. Lofer
Auftrag: Inspektion gema® ONORM M 5874 (akkreditiertes Verfahren) im Rahmen der

Trinkwasserverordnung/OLMB Kapitel B1 in der gultigen Fassung

Anlagenbeschreibung (Stammdaten):
(erhoben 11.11.2015 durch Barbara NuBbaumer - freigegeben 16.10.2017 durch Franz Seyringer)
Anlage unterliegt dem LMSVG.
Abgegebene Wassermenge (geschatzt) - Jahresmittel: 52,4 m*d, maximal: 94 m3/d.
Versorgung: Einwohner ca. 357.
Keine Aufbereitung des Wassers.
Angaben zur Méglichkeit einer Notversorgung stehen nicht zur Verfiigung. Angaben zu einem Notfallplan stehen nicht zur
Verfugung.

Details zu den inspizierten Anlagenteilen finden sich im Abschnitt "Ortsbefund".

Umfang der Inspektion:
Inspektion der gesamten Anlage

Abweichungen, Hinzufligungen, Ausschliisse von vereinbarten Verfahren:
keine

Gutachten gemaR §5 Abs. 2 TWV (Trinkwasserverordnung):

GemalR den geltenden lebensmittelrechtlichen Bestimmungen ist das Wasser der vorstehend bezeichneten
Trinkwasserversorgungsanlage zur Verwendung als Trinkwasser geeignet. Auf Grund der Vorgaben des Codex-
Kapitels B1 "Trinkwasser" des 6sterreichischen Lebensmittelbuches (OLMB) wird. festgestellt: Das Wasser
entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften. ‘

Anmerkungen aufgrund der durchgefiihrten Priifungen und Inspektionen:

Die chemischen Analysen ergaben weiches Wasser mit geringer organischer Belastung.

MaBnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Trinkwasserqualitit:
keine

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschlieBlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefiihrten Prifberichte). i i t
Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Versffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspekticnsstelle. Mitglied der £+ GBAGROUP
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Inspizierte Anlagenteile / Ortsbefund

HB Oberblockhaus 210 m?*

Stammdaten (erhoben 20.12.2013 durch Verena Gasser-Schmiedbauer - freigegeben 16.10.2017 durch Franz Seyringer)
» Errichtungsdatum nicht feststellbar, Sanierungsdatum nicht feststellbar,
Bauweise/Material Schacht: Beton, Wasserkammer: verfliest, Speichervermégen: 210 m?, 2 Wasserkammern, Beliiftung,
Zugang seitlich (nicht tber Wasserkammer), ein Zulauf (Hammerauquelle (St. Martin)), Einspeisung direkt in das
Versorgungsnetz, Insektengitter vorhanden, Zutrittssicherung vorhanden, Schwelle 30 cm tiber Bodenniveau, Sicherung von
Uberlauf bzw. Entleerung gegen das Eindringen von Kleintieren vorhanden.

Lokalaugenschein (23.03.2023; Albert Ringerthaler)
Hygienisch relevante Veranderungen (It. Betreiber): keine.

Durchgefiihrte Reinigungs- und Sanierungsmafnahmen (It. Betreiber): Reinigungsintervall 1 x jahrlich.
Keine hygienisch-technischen Mangel festgestellt.

Wasseranalysen
GD Weibach TWA; VN-WeiRbach, HB Oberblockhaus Abgang (Trinkwasserqualitt
(Mindestuntersuchung))
Probenahme am 23.03.2023 (10:25) durch Ing. Albert Ringerthaler
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1SO 5667-5:2006, ONORM EN I1SO 19458:2006)
(Stichprobe)
Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifbericht PB-01 272/23)

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

GD WeiRbach TWA; VN-WeiBbach,Frohnwies 4, Auslauf Kiiche (Trinkwasserqualitit
(Mindestuntersuchung))
Probenahme am 11.12.2023 (17:15) durch Ing. Albert Ringerthaler
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1SO 5667-5:2006, ONORM EN ISO 19458:2006)
(Stichprobe)
Untersuchungsergebnis (siehe dazu auch Priifbericht PB-08271/23)
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Konformitidtsbewertung:

Die Anlage befindet sich - soweit inspiziert - in ordnungsgemaRem Zustand. Das untersuchte Wasser entspricht
hinsichtlich der erhobenen Beschaffenheit den Vorgaben.
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Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschlieRlich auf die inspizierten Anlagen bzw. Anlagenteile sowie die untersuchten
Proben (siehe dazu auch die angefthrten Prufberichte). " gy . .
Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Inspektionsstelle.
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EINGEGANGEN
Gemeinde WeilRbach bei Lofer

5093 WeiRbach b. Lofer 27, Dez. 2023

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, Schillerstrafle 25
Tel.: +43 662 433257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg.at
hus-salzburg.at

Ingenieurbiro fir
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

LABOR

Salzburg, 19.12.2023
Projekt F002 1 001 05
Dipl.-Ing. Franz Seyringer

Gemeindeamt Verteiler: 1-fach Auftraggeber
5093 WeiRbach
Trinkwasseruntersuchung
Protokoll-Nummer: 12310/23 Eingangs-Datum: 12.12.2023

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualitat (Mindestuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Ing. Albert Ringerthaler; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ONORM EN

ISO 19458:2006)

(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitét im Versorgungsnetz)

Art der Probenahme: Stichprobe

Ort der Probenahme: GD WeilRbach TWA; VN-WeiRbach,Frohnwies 4, Auslauf Kiiche

Probenahme-Datum: 11.12.2023 Probenahme-Uhrzeit: 17:15

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

AAgm400 (ONORM M 6620)

Temperatur: o
Pc024(nlﬁsa4o44) 78£02°C

el. Leitfédhigkeit: 200+8 us/cm

Pc006 (DIN EN 27888; 25°C)

Labor-Daten
Probengefife: institutseigene Glas- und Kunststoffgefalie

Bearb.-Zeitraum: 12.-18.12.2023

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle (‘Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor®) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prifstelle nicht gewahrleistet. In solchen Fallen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieflich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
,Probenahme-Daten (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer ubermittelt, fir ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung ibernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen

naturgeman nicht unter die Akkreditierung der Prifstelle.

Die auszugsweise Vervielf4ltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.

Mitglied der £, GBAGROUP
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Indikatos- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWY N F
EQ;!‘(’S.L‘ EN IS0 10523.:2012) - 7,34 £0,23 6,5-9,5()
S pangkelt (bei 20°C) uSiom | 183,7 £6,8 2500 (1
B st (ot PH 4.3) mmot1 2,43 £0,11
chzseigrtq-sHsagts?sngas) *dH 6,67 + 0,55 X
&3?3'35?&5?55326) mmol/| 1,19 +0.10 X
S 3005, *dH 6,67 £0,30
A S HCO; | mgh 148 %7
5552'?3.’2?&“.23’51553‘9%) 0, mg/l 0,70 +0,1 5 (I)
é\cr;?(gmiggz‘us-snsaa) NH," mg/| < 0,02 - 0.5 (1)
Ecicgist(om EN 26777:1993) NO, mg/t < 0,003 - 0,1 (P)
ycicfgg fcm EN IS0 10304-1:2008) NO; mg/| 31 £0,2 50 (P)
Ecggi:é% EN 130 14811:1998) Na” mgf <1 - 200 ()
it(cao!:zisu (r[?m EN ISO 14911:1999) K* mg/l <1 -
gncggs!:gﬁgmso 14914:4309) Mg* mg/| 8.9 +0,4
Ecaoizgi(lfljrlﬁ EN 150 14911:1999) Ca™ mg# a3 2
ﬁgégg‘.’m EN IS0 10304-1:2009) cr mg/| <1 . 200 ()
gcgnlnga(tnm EN 50 10304-1:2008) S0,* mg/| <1 - 2_50_'(I)' i : E
A T Fe mg/ <0,05 - Tozm
T e g ot Mn mg/ <0,05 . 0,05 ()
§n%§1§ (2555 EN IS0 6222:199) KBE/mI n.n - 100 (0
;t(r?ogg(?c;ﬁ EN 150 6222:1999) KBE/ml n.n. - 20 ¢
gn?cgiofz%r(g: EKNelisn(-')eeaos-mm?) KBE/100mI; n.n. - o0
Erﬁ&gcl}i (DIN EN IS0 §308-1:2017) KBE/1Q0mI | n.n. - 0P
Eggﬂeﬁgo(ls%ké{ego 7899-2:2000) KBE/OOmI | n.n. - 0P

Ertduterungen zur Ergebnistabelie:

Spalte ,Ergebnis” L.t = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

Spalte ,Unsicherheit' Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungstaktor k=2).
fm Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthaiten. Angabe ,k.A.": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bel Bedarf erfragen Sie
die jewesilige Messunsicherhelt bitte direkt bei uns.

Spalte N Die mit . X* markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.

Spalte F“ Die mit X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergaben.
Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
gingehalten.
Der vorliegende Prifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

Die vorfiegenden Prifergebnisss baziehen sich ausschiielich auf die untersuchte Probe und sind kein aéigemeiner Qualititsnachweis. Fir Praben, gie nichl von Mitarbsitern der Prifstelle
"Hydrolegische Untarsuchungsstelle Salzburg - Labor entnommen wurden, ist sine normgerachte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
riffstelle nioht gewahrieisiet. in solchen Faii%n baziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlielich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt Probenahme-Daten” (4.a zu Probenidentital, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeilpunkt der Probenahme) wurden durch den Aufiraggeber bzw. Probenehmer Gbermittelt, fiir

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung (lpernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgeman nicht unter die Akkreditierung der Prifsteile.

Die auszugsweise Vervielfaitigung oder Verdffentlichung dieses Dokumnents bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelie.
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Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fir Proben, die nicht von
Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnammen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fri
g bzw. Pro
der Prufstelle.

&rafslel_le nicht gewahrleistet. In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieRlich auf den Probenzustand bei Einlangen i
Abschnitt , Probenahme-Daten’ (u.a zu Probenidentitét, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung tibernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemén nicht unter die Akkreditierung

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.



